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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2994/923/2019

>

Nazwa i adres Ileceniodawcy:
GMINA SADOWNE

ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne

Laktad Gospodarki Komunalnej w Sadownem

Data i godzina przyjecia probki/ Stan w chwili przyjecia do laboratorium
03.12.2019, godz. 14:35/ bez zastrzezen

Data wykonania badan:
03.12.2019 - 11.12.2019

Oznaczenie probki:

2994/923/19

Przedmiot badanh:

woda przeznaczona do spozycia

Miejsce/ punkt pobrania:

Niepubliczna Szkola Podstawowa w Kolodziqzu- kran przy
umywalce w WC dla chtopcéw

Data/ godz. pobrania:

03.12.2019/ godz. 12:00

j T2, probki: 10,4 °C

Opakowanie:

butelka sterylna

butelka plastikowa

Probka pobrana przez/ wg normy:
Pracownika laboratorium -
Maciej Tomaszewski

*PN-1SO 5647-5:2017-10
*PN-EN 1SO 19458:2007

Transport probek:

warunki chtodnicze

Temp. transportu: 1,2-3.0 "C

Lp. Badany parametr Jednostka Wynik dopv::zllzsa‘i;e** Norma / Procedura badawcza
1 *pH 77 = 02 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
2 |*Przewodnosc uS/em 275 + 8 <2500 PN-EN 27888:1999
3 [*Metnosé NTU <0,20 <10 PN-EN SO 7027-1:2016-09
4 |*Barwa mg PHI <5 per mez:‘;ffow‘@h PN-EN IS0 7887:2012
5 |% Smak akceptowalny akceptowalny PB-201 wyd. | zdn. 01.02:2013r.
6 |* Zapach akceptowalny akcepiowalny PB-§O1 wyd, | zdn. 01.02.2013r.

Druk KJ-XXXIV/1-ILB wyd. V/2 z dnia 24.06.2016r.
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A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. |.
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Lp. Badany parametr Jednostka Wynik dopv:;r::i‘l::\e" Norma / Procedura badawcza
7 |*f Ogélina liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h jtk/1 ml 8[417] PN-EN ISO 6222:2004

8 |*" Bakterie z grupy coli jtk/100mI 0 o] PN-EN ISO $308-1:2014-12/A1:2017-04

9 |*" Escherichia coli jtk/100ml o] 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

Wyniki badan odnoszq sie wylqcznie do badanef prébki | zawarte sq w oryginale niniejszego sprawozdanio.

§~imrdanio nie moze byé powielane w czesci bez pisemhej zgody Laboratorium.

Klientowi przystuguje prawo do zfozenia skargi na wykonane usfugi iaboratoryjne w ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania.
Podana niepewnosé¢ pomiaru, jesli nie okresiona inaczej, zostata oszacowana dia wspdtczynnika k=2 | poziomu ufnosci 95% I nie zawiera niepewnosci pobierania probek.

Niepewnosé prébkobrania laboratorivm dla wody wynosi 5%

* Badanie akredytowane

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie (decyzja DE HKN/00215/2019 obowiqzujgea do dnia
05.03.2020)

P- Badanie wykonane u podwykonawcy o nr akredytacji AB 079

Podwykonawca AB 079 wykonuje badania metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspekfora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/5§/2018/104 z dnia
20.12.2018)

** Warfosci dopuszczalne zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [Dz. U. 2017, poz.

2294)

* Osoby: sporzaf

Sprawozdanie sporzadzit{a):

Sprawgzdanie zatwierdzil(a):
Tomaszzwski

Druk KJ-XXXIV/1-ILB wyd. V/2 z dnia 24.06.201ér.

KONIEC SPRAWOIDANI

Hzajgea | sprawdzajgea sprawozdanie z badan wystenuja tylke na kopii sprawozdania pozostajgcego ad acta.

Laborateorium Badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. |.

e-mail: info@interlabo.pl

Sprawozdanie sprawdzit{a)®:

Sprawozdanie autoryzowat(a):
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